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NOTA técnica 

 
Através desta nota técnica informa-se como os Nobreaks Smart UPS online (SRT) quando operadno com 
transformadores (TR) na entrada ou na saída para adaptação de tensão. 

 
 
De forma sumarizada, a linha em vermelho mostra o fluxo de energia da entrada (rede elétrica) até a 
carga (amarelo) quando o nobreak (UPS- verde) opera em modo by-pass com transformadores (TR – 
azul) para adaptação de tensão na entrada ou na saída.  Observe que o bypass que opera de forma 
automática ou manual (comando do usuário) irá isolar/separar os circuitos eletrônicos internos do 
nobreak, alimentando a saída e consequentemente o transformador, caso esteja presente, com a  
tensão presente na entrada do nobreak, seja ela proveniente diretamente da rede elétrica ou  de um 
transformardor.   
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