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LEGENDA - AGUA FRIA E ESGOTO
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] TENSAO:110V MONOFASICO TENSAO:110V MONOFASICO o s - = TUBO DE PVC SOLDAVEL, CLASSE 15, PARA AGUA FRIA EMBUTIDO NO PISO, SOLO, PAREDE OU FORRO.
— - = TUBO DE GORDURA EM PVC SN, PELO PISO, SOLO OU PAREDE.
I _-—— = TUBO DE ESGOTO PRIMARIO EM PVC SN, PELO PISO, SOLO OU PAREDE.
_[f EJ/ - 540 - = TUBO DE VENTILAGAO EM PVC SN, PELO PISO, SOLO OU PAREDE.
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\ TORNEIRA DE BOIA REFEITORIO DET O GUARDA xASTEomm } ] 05 ATENGAO PARA A COMPATIBILIDADE DA ROSCA DA CONEXAO E DA TARRAXA UTILIZADA.
a3t £ 55.05m? 3.37m2 RALO LINEA GQ4?(r(nm VEST. MASC. 06 EM TODOS OS PONTOS DE UTILIZAGAO DE AGUA ORIUNDOS DE REDES DE PLASTICO, USAR CONEXOES COM BUCHAS DE LATAO.
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] ) ' O IO O |O O l 4 GRELHA ABRE E FECHA o e ‘ N 10 QUANDO FOR INEVITAVEL A MONTAGEM ROSCADA DE MATERIAIS, ATENTAR PARA A COMPATIBILIDADE DO TIPO DA ROSCA UTILIZADA.
o NIVEL MINIMO = 1,05m 5 100x100x50mm S g ‘ 11 REGISTROS, TERAO ACABAMENTO CROMADO, COMPATIVEL COM A LINHA DE METAIS SANITARIOS ADOTADA.
2 ) O @ Q O Q DE'??%LLQ 01 ARE’;‘ 3251 S&L §,£\ A 12 TODOS OS REGISTROS E VALVULAS SERAO CLASSE DE PRESSAO MINIMA DE 125 psi.
50 24300 JQ\ V/d \ M 13 AS TUBULAGOES DE ESGOTO COM BITOLA IGUAL OU INFERIOR A 75mm DEVERAO POSSUIR DECLIVIDADE MINIMA DE 2% E AS TUBULAGOES SUPERIORES
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. , ! E @50 /ﬂ\/ A S ) E S 17 NENHUMA TUBULAGAO PODERA SER REVESTIDA SEM A EXECUGAO DOS TESTES PREVISTOS NAS NORMAS BRASILEIRAS.
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5 CQG + S 150x150x50mm Q — g ABNT - NBR 5648 TUBOS E CONEXOES DE PVC 6,3, PN 750 kpa,COM JUNTA SOLDAVEL - REQUISITOS.
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