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VISTA DA SECAO DAS VALAS DE CABOS DA MINIGERACAO

SECAO DA REDE DE CABOS SUBTERRANEO 1-A SECAO DA REDE DE CABOS SUBTERRANEO 1-B

600.00

600.00

600.00

MATERIAL DE REATERRO ERIAL DE REATERRO

600.00

350.00

| FITA DE AVISO VERMELH FITA DE AVISO VERMELHA

350.00

% AREIA O AREIA

SECAO DA REDE DE CABOS SUBTERRANEO 1-C SECAO DA REDE DE CABOS SUBTERRANEO 1-D

600.00

600.00

600.00

MATERIAL DE REATERRO ?m_ﬂ_b,_u DE REATERRO

600.00

350.00

FITA DE AVISO VERMELHA FITA DE AVISO VERMELHA

350.00

AREIA OO AREIA

LEGENDA

1A - { 1X ELETRODUTO CC = [1x@ 4" (KANALEX) - 6X(2x#6,0 mm? (HEPR-0,6kV-Cu) POSITIVO + NEGATIVO}
e {1X ELETRODUTO DE FORGA RESERVA = 1x@ 4" (KANALEX)}
Q. {1X ELETRODUTO DE FORGA = [1x@ 2" (KANALEX) - SERVICOS AUXILIARES FASE FASE NEUTRO
NEUTRO}

1B - { IX ELETRODUTO DE FORGCA = [1x@ 4" (KANALEX) - INVERSOR: 1(x4#70,0 mm? (HEPR-1,8kV-Cu) FASE

{1IX ELETRODUTO DE FORCA RESERVA = 1x@ 4" (KANALEX)}
{1X ELETRODUTO DE COMUNICAGAOQ: [01x@ 2" (KANALEX) - 2X CABO DE COMUNICAGCAO SHIELD]}

1C -{ 2 X ELETRODUTO DE FORCA = [1x@ 4" (KANALEX) - INVERSOR: 1(x4#70,0 mm? (HEPR-1,8kV-Cu) FASE
FASE FASE TERRA;  SERVICOS AUXILIARES: (FASE FASE NEUTRO NEUTRO)]}

{1X ELETRODUTO DE FORGA RESERVA = 1x@ 4" (KANALEX)}

{1X ELETRODUTO DE COMUNICAGAO: [01x@ 2" (KANALEX) - 2X CABO DE COMUNICAGAO SHIELD]}

8 FASE FASE TERRA; SERVICOS AUXILIARES: (FASE FASE NEUTRO NEUTRO)]J}

1D - { 1X ELETRODUTO DE FORCA= [01x@ 4" (KANALEX) - CIRCUITO DE MEDIA TENSAO: 1X(3#50,0 mm?
\dﬂoj (HEPR-8,7/15kV-Al)] FASE FASE FASE )}
Y {1X ELETRODUTO DE FORGA RESERVA = 1x@ 4" (KANALEX)}
{1X ELETRODUTO DE COMUNICAGAO: [01x@ 2" (KANALEX) - 2X OPTICO MULTIMODO 1310 nm ST [}

NOTAS

01- PARA SEGAO E PERFIS DE VALAS DE CABOS VERIFICAR ARQUIVO ESPECIFICO;

02- OS CABOS CC SEGUEM A LIGAGAO EM SERIE ENTRE MODULOS, FORMANDO UMA STRING, CONFORME
NO ARQUIVO DA STRING-PLAN,;

03- OS ELETRODUTOS CC DE ENERGIA FAZEM A PROTEGAO DOS CABOS ENTRE AS STRINGS E OS INVERSORES.

04- OS CABOS CC SOB AS ESTRUTURAS DAS STRING’s DEVEM SER
FIXADOS NOS PERFIS DE SUSTENTAGAO DOS MODULOS COM BRAGADEIRAS PLASTICAS (COM PROTEGCAO UV);

05 - O CAIMENTO ENTRE A VALA/CAIXA DE ENTRADA E A VALA/CAIXA DE SAIDA DOS CABOS DE ENERGIA DEVERA
SER DE, NO MAXIMO, 2%. COMO A PROFUNDIDADE MINIMA DE 60cm,

06 - O FUNDO DAS CAIXAS DE PASSAGEM DEVERA SER ABERTO E PREENCHIDO COM BRITA N° 02;

07 - AS EXTREMIDADES DOS DUTOS DEVERA SER PREENCHIDA COM MATERIAL A PROVA D'AGUA E RESISTENTE,
PARA EVITAR O ACUMULO DE AGUA DENTRO DOS DUTOS E ACESSO DE INSETOS E ANIMAIS. CONTUDO,
DEVE SER PREVISTA A POSSIBILIDADE DE PASSAGEM DE NOVOS CABOS FUTURAMENTE;

08 - ESTE PROJETO DEVE SER COMPATIBILIZADO COM AS PLANTAS DE DRENAGEM E TERRAPLENAGEM,;

09 - AS TAMPAS DAS CAIXAS DE PASSAGEM DEVEM SER DE CONCRETO ARMADO, COM ALCA PARA PUXAMENTO;

10 - PREVER A INSTALAGAO DE FITA DE IDENTIFICAGAO 10 CM ACIMA DOS ELETRODUTOS;

11 - DURANTE A CONSTRUGAO DAS VALAS, DEVERA SER FEITA A LIMPEZA DE QUAISQUER MATERIAIS ORGANICOS;

12 - NO PROCESSO DE RECOMPACTAGAO DAS VALAS, DEVERA SER UTILIZADO O MESMO MATERIAL DA
ESCAVAGAO, DEVENDO AINDA SER GARANTIDO O MESMO NIVEL DE DENSIDADE OU MAIOR DO QUE A DO
TERRENO ORIGINAL;

13- DEVERAO SER OBSERVADOS OS CRITERIOS DE SEGURANGA NO ENTORNO DAS VALAS. ALEM DE PLACAS E
SINALIZACOES DURANTE OS TRABALHOS, DEVE-SE COLOCAR BARREIRAS FiSICAS, COMO CAVALETES E
TAPUMES FORA DO HORARIO DE TRABALHO, PARA EVITAR A QUEDA DE PESSOAS E VEICULOS;

14 - TODOS OS ELETRODUTOS DEVERAO CONTER ARAME GUIA EM SEU INTERIOR PARA FACILITAR A PASSAGEM
DOS CABOS;

VISTAS DA SECAO DE CABOS - MINGERACAO

®

ESCALA 1:10

EMISSAO INICIAL 12/04/2021 XXX
REV. | DESCRICAO DE MODIFICAGOES DATA APROVAGAO
CLIENTE: .
POLICIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL - H
ey FOZ DO IGUAGU - PR .ﬂ.\w mo__ C m

DIEGO ALEXANDRE

LORENZATO:039186949

33

Assinado de forma digital por
DIEGO ALEXANDRE
LORENZATO:03918694933

Dados: 2021.11.30 10:28:10 -03'00'

AUTOR/RT

CLIENTE

*Este documento é propriedade exclusiva do proprietario da obra, ficando proibida a submissdo do mesmo a terceiros.
*Fica vetada sua reprodugéo ou alteragao no todo ou em parte sem a prévia autorizagéo do Autor do Projeto.

Conforme Lei n® 5.194 de 24 de Dezembro de 1966.

PROJETO: IMPLEMENTAGAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EM ESTRUTURA DE
CARPORT - MINIGERAGAO

oesoricio: PROJETO EXECUTIVO SISTEMA FOTOVOLTAICO
- VISTAS DA SEGAO DA VALA DE CABOS - MINIGERAGAO

PROJETISTA:

DIEGO ALEXANDRE LORENZATO

CREA /PR: 94945/D

QUADRO DE AREAS:

- mmom”

DATA: ESCALAS:

12/04/2021 INDICADAS
DESENHISTA . .
Yiz

CODIGO DE ARQUIVO N.: CLIENTE:

POLICIA FEDERAL

UNIDADE: FASE: ESPECIFICIDADE:

DPF/FIG/PR PE SFCR

F

0313 0




LEGENDA

TRANSFORMADOR

CHAVE SECCIONADORA

e

o

TRAFO A SECO

>
~<

POSTE DA REDE COPEL

©

REDE COPEL 13,8KV |

4XCABO DE COBRE, TEMPERA MOLE, 50MM2, COM ISOLAGAO 15KV EM EPR
3X CHAVE CORTA CIRCUITO, 200A, CLASSE 15KV, 10KA E COM ELO FUSIVEL 30FK 3XATVO E 1XRESERVA

AXTERMINAGAO PARA CABQ ISOLADO 15KV, 50MM2, EM PORCELANA

POSTE DA REDE COPEL ELETRODUTO DE ACO GF 4"-NBR 5598

VER _ENTRADA DE ENERGIA
L
O W O
\ 3X FIO DE COBRE 2AWG

[ P [

T T
\_3X FIO DE COBRE 2AWG \_3X FIO DE COBRE 2AWG

[ VAl PARA SUBESTAGAO
T ABRIGADA NO SUBSOLO

1XKANALEX 4" PARA 0S CABOS DE ALTA TENSAO
1X4" KANALEX RESERVA

3X FIO DE COBRE ZAWG
1X CABO DE COBRE NO 35MM2

3X PARA-RAI0 DE REDE POLIMERICO
10KA, 12 a 15KV

CABO DE COBRE NO 35MM2

|_ DERIVAGAO DA REDE COPEL EM 13,8KV - N

CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, USO INTERNO, ACIONAMENTO SIMULTANEO, 400A, CLASSE 15KV

EQUIPADA COM MANOPLA ESCAMOTEAVEL E COM BRAGO DE ACIONAMENTO
A CHAVE DEVERA POSSUIR CAMARAS DE EXTINGAO DE ARCO PARA ACIONAMENTO SOB CARGA

13,8-220/127V

AXKANALEX 100MM2 4X‘5°MMZI 'TO'I" Fi
—O T

—| #95MM2 COBRE NU

>

SE E NEUTRO 4X70MM2/1KV

1

I

|

|

|

|

|

| TRAFO DE 300KVA A SECO
|

|

| SEGUE PARA O QG220V
|

|

|

I_ _______________________________________________________________ =

EQUIPADA COM MANOPLA ESCAMOTEAVEL E COM BRAGO DE ACIONAMENTO

| CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, USO INTERNO, ACIONAMENTO SIMULTANEO, 400A, CLASSE 15KV

A CHAVE DEVERA POSSUIR CAMARAS DE EXTINGAO DE ARCO PARA ACIONAMENTO SOB CARGA
4XTERMINAGAO PARA CABO ISOLADO 15KV, 50MM2, EM PORCELANA |_ -
4XCABO DE COBRE, TEMPERA MOLE, 50MM2, COM ISOLAGAO 15KV EM EPR |
3XATIVO E 1XRESERVA . -
3X VERGALHAO DE COBRE TEMPERA DURA 3/8 2X TRAFO DE CORRENTE, CLASSE 15KV 3X VERGALHAO DE COBRE TEMPERA DURA 3/8 | TRAFO DE S00KVA A SECO
A SER DEFINIDO E FORNECIDO PELA COPEL 13,8-380/220
AXKANALEX 100MM2 4X150MM2 POR FASE E NEUTRO 4X70MM2/1KV
VEM DA DERIVAGAO DA L] [ Y 1] o o [ o b
REDE DA COPEL EM 13,8kV ITTT T T I SEGUE PARA O QG380V
1XKANALEX 4" PARA 0S CABOS DE ALTA TENSAQ
1X4” KANALEX _RESERVA 1X CABO DE COBRE NU 35MM2 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, USO INTERNO, ACIONAMENTO SIMULTANEO, 400A, CLASSE 15KV 3X VERGALHAO DE COBRE TEMPERA DURA 3/8"
A/ EQUIPADA COM MANOPLA ESCAMOTEAVEL E COM BRAGO DE ACIONAMENTO
e YN A CHAVE DEVERA POSSUIR CAMARAS DE EXTINGAG DE ARCO PARA ACIONAMENTO SOB CARGA | #95KM2 COBRE NG
ESTA DEVERA POSSUIR AGRADD UMA CHAVE MICRO, 10A COM UUM CONTATO NA
DISUUNTOR DE ALTA TENSEO, 17,5KV, COM CAPACIDADE DE INTERRUPGKO DE 16KA, IN 630 AMPERES —1
EXTINGAO EM CAMERAS A VACUO, EQUIPADO COM RELE ELETROMAGNETICO(SOBRECORRENTE) EM CADA FASE —

2X TRAFO DE POTENCIAL, CLASSE 15KV
A SER DEFINIDO £ FORNECIDO PELA COPEL | MEDIGAD COPEL E COM BOBINA DE DESLIGAMENTO. REGULAR 0S RELES EM 27 AMPERES.

—ENERGIA ATIVA TOTALIZADA NO PERIODO DE MEDIGAO(KWH)
—FATOR DE POTENCIA

—~DEMANDA HOROSAZONAL(KW) ISOLADOR NA CONEXAO DO PROLONGAMENTO DO BARRAMENTO DO LADO DE ALTA DE TENSAO
A COPEL DEVERA DISPONIBILIZAR SINAL SERIAL(RS232 OU EQUIVALENTE). DO TRANSFORMADOR POR MEIO DE SUPORTE PARA MANTER OS CABOS BEM ACOPLADOS.
AFIM DE PARAMETRIZAR O SISTEMA DE CONTROLE DE DEMANDA. CABO DE CONEXAO DEVERA POSSUIR TERMINAL E MUFLA INDICADOS PARA A INSTALAGAO.

SEGUE PARA O TRANSFORMADOR PEDESTAL FOLHA 02

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GRANDEZAS A SEREM MEDIDAS:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

SUBESTAGAQ ABRIGADA NO SUBSOLO
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) INVERSOR 75K — 7 MPPTS
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LEGENDA

CABO DE COBRE NU @50mm2
ENTERRADO 700mm

NOTAS:

CABO DE COBRE NU @50mm?
HASTE DE ATERRAMENTO DA PROPRIA FUNDACAO ENTERRADO 700mm i g e e e

SECAO MINIMA 50mm2; ENQUANTO QUE, PARA AS PARTES CONDUTORAS NORMALMENTE ~ SEM TENSAO (A EXEMPLO DE CERCAS,
2 PORTOES, GRADES, JANELAS, FERRAGENS, CAIXAS PARA MEDICAO E PROTEGAO, ETC.), UTILIZAR SECAO MINIMA 16mm? , ADMITINDO-SE
m m - m m COMO ALTERNATIVAS: CABO DE AGO COBREADO OU CORDOALHA DE COBRE COM SEGAO EQUIVALENTE AS ANTERIORMENTE CITADAS.

NOTAS:

- A LIGAGAO DOS CONDUTORES AO SISTEMA DE ATERRAMENTO DEVE SER PROCESSADA COM SOLDA EXOTERMICA OU CONECTORES

APROPRIADOS

- A BUCHA SECUNDARIA DE NEUTRO DOS TRANSFORMADORES, BEM COMO O CONDUTOR NEUTRO DA REDE DE  DISTRIBUIGAO
PRIMARIA, QUANDO DISPONIVEL, DEVERAO SER SOLIDAMENTE LIGADOS NA MALHA DE ATERRAMENTO DA SUBESTAGAO,
POSTO DE TRANSFORMAGAO, CABINE, CAMARA SUBTERRANEA OU CUBICULO BLINDADO.

| et 6 0 m — - A FERRAGEM ESTRUTURAL EXISTENTE EM QUALQUER DOS TIPOS DE CARPORTS, DEVERA SER APROPRIADAMENTE CONECTADA A
RESPECTIVA MALHA DE ATERRAMENTO.

2. 0S5 CONDUTORES DE ATERRAMENTO DEVER SER CONTINUOS, ISTO E, NAO DEVEM TER EM SERIE NENHUMA PARTE METALICA DA
— l I l — INSTALACAO;

3. AS HASTES DE ATERRAMENTO EMPREGADAS SERAO DE AS MESMAS UTILIZADAS PARA A FUNDAGAO DE CADA PILASTRA DOS
CARPORTS;

i i I 5 I I il | |

FUNDACAO 1 FUNDACAO 10 FUNDACAO 19 FUNDACAO 28 FUNDACAO 37 FUNDACAO 46
| | | | | |

5m | | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

r rr- -] ] I I I [ _

| | | |
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DESENHO DA FUNDACAO
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PLANTA BAIXA BLOCO
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QUADRO DE FERRAGENS (ARMADURAS) E CONCRETO FCK 20MPa
LOCALIZACAO ACO N® BLOCOS BITOLA
MINIGERACAO CARPORT 1 CA-50 9 @ 10.0 mm
MINIGERACAO CARPORT 2 CA-50 9 @ 10.0 mm
MINIGERACAO CARPORT 3 CA-50 9 @ 10.0 mm
MINIGERACAO CARPORT 4 CA-50 9 @ 10.0 mm
MINIGERACAO CARPORT 5 CA-50 9 @ 10.0 mm
MINIGERACAO CARPORT 6 CA-50 9 @ 10.0 mm
MICROGERACAO CARPORT 1 CA-50 9 @ 10.0 mm
MICROGERACAO CARPORT 2 CA-50 9 @ 10.0 mm
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DESENHO CARPORT - 2 VAGAS

1/30

4809

LEGENDA

Pilastra 01

Pilastra 02

Travessa

Chapa fixa long

Arruela de pressdo M10

Arruela circular 32x3x14

Arruela de pressdo M12

Arruela circular 38x3x18

Arruela de pressto M16

Parafuso sextavado M16x45

Porca sextavada M16

Parafuso sextavado M10x25

Porca sextavada M10
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Parafuso sextavado M12x90
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