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- REDE DE CABOS SUBTERRANEO
01 VAGA DE ESTACIONAMENTO
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_

X

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO (ENERGIA) COM ALGA E FUNDO EM
BRITA (100 X 100 X 80 CM)

1A - {1X ELETRODUTO CC = [1x@ 4" (KANALEX) - 6X(2x#6,0 mm? (HEPR-0,6kV-Cu) POSITIVO + NEGATIVO}
{1X ELETRODUTO DE FORGA RESERVA = 1x@ 4" (KANALEX)}

1B - {1X ELETRODUTO DE FORGA = [1x@ 4" (KANALEX) - INVERSOR: 1(x4#70,0 mm? (HEPR-1,8kV-Cu) FASE
FASE FASE TERRA;  SERVICOS AUXILIARES: (FASE FASE NEUTRO NEUTRO)]}

{1X ELETRODUTO DE FORGA RESERVA = 1x@ 4" (KANALEX)}

{1X ELETRODUTO DE COMUNICAGAQ: [01x@ 2" (KANALEX) - 2X OPTICO MULTIMODO 1310 nm ST ]}

1C - {1X ELETRODUTO DE FORCA = [1x@ 4" (KANALEX) - INVERSOR: 1(x4#120,0 mm? (HEPR-1,8kV-Cu) FASE

FASE FASE TERRA;}
{1X ELETRODUTO DE FORCA RESERVA = 1x@ 4" (KANALEX)}
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SECAO DA REDE DE CABOS SUBTERRANEO1-A

600.00

600.00

350.00

VISTAS DA SECAO DE CABOS - MICRIGERACAO

B

ESCALA 1:10

MATERIAL DE REATERRO

FITA DE AVISO VERMELHA

AREIA

VISTA DA SECAO DAS VALAS DE CABOS DA MICROGERACAO

SECAO DA REDE DE CABOS SUBTERRANEO 1-B

600.00

600.00

350.00

SECAO DA REDE DE CABOS SUBTERRANEO 1-C

600.00

600.00

350.00

FITA DE AVISO VERMELH

AREIA

MATERIAL DE REATERRO

FITA DE AVISO VERMELHA

MATERIAL DE REATERRO

AREIA

LEGENDA

1A - { 1X ELETRODUTO CC = [1x@ 4" (KANALEX) - 6X(2x#6,0 mm? (HEPR-0,6kV-Cu) POSITIVO + NEGATIVO}
{1X ELETRODUTO DE FORGA RESERVA = 1x@ 4" (KANALEX)}

1B - {1X ELETRODUTO DE FORGCA = [1x@ 4" (KANALEX) - INVERSOR: 1(x4#70,0 mm? (HEPR-1,8kV-Cu) FASE
FASE FASE TERRA;  SERVICOS AUXILIARES: (FASE FASE NEUTRO NEUTRO)]}

{1X ELETRODUTO DE FORGA RESERVA = 1x@ 4" (KANALEX)}

{1X ELETRODUTO DE COMUNICAGCAO: [01x@ 2" (KANALEX) - 2X OPTICO MULTIMODO 1310 nm ST [}

1C - {1X ELETRODUTO DE FORGA = [1x@ 4" (KANALEX) - INVERSOR: 1(x4#120,0 mm? (HEPR-1,8kV-Cu) FASE
FASE FASE TERRA;}
{1X ELETRODUTO DE FORGA RESERVA = 1x@ 4" (KANALEX)}

NOTAS

01— PARA SECAO E PERFIS DE VALAS DE CABOS VERIFICAR ARQUIVO ESPECIFICO;

02— OS CABOS CC SEGUEM A LIGACAO EM SERIE ENTRE MODULOS, FORMANDO UMA STRING,
CONFORME NO ARQUIVO DA STRING—PLAN;

03— OS ELETRODUTOS CC DE ENERGIA FAZEM A PROTEGAO DOS CABOS ENTRE AS STRINGS E  0S
INVERSORES.

04— OS CABOS CC SOB AS ESTRUTURAS DAS STRING's DEVEM SER FIXADOS NOS PERFIS DE
SUSTENTACAO DOS MODULOS COM BRACADEIRAS PLASTICAS (COM PROTECAO ULV);

05 — O CAIMENTO ENTRE A VALA/CAIXA DE ENTRADA E A VALA/CAIXA DE SAIDA DOS CABOS DE
ENERGIA DEVERA SER DE, NO MAXIMO, 2%. COMO A PROFUNDIDADE MINIMA DE 60cm.

06 — O FUNDO DAS CAIXAS DE PASSAGEM DEVERA SER ABERTO E PREENCHIDO COM BRITA N° 02;
07 — AS EXTREMIDADES DOS DUTOS DEVERA SER PREENCHIDA COM MATERIAL A PROVA D'AGUA E

RESISTENTE, PARA EVITAR O ACUMULO DE AGUA DENTRO DOS DUTOS E ACESSO DE INSETOS E ANIMAIS.

CONTUDO, DEVE SER PREVISTA A POSSIBILIDADE DE PASSAGEM DE NOVOS CABOS FUTURAMENTE;

08 — ESTE PROJETO DEVE SER COMPATIBILIZADO COM AS PLANTAS DE DRENAGEM E TERRAPLENAGEM;
09 — AS TAMPAS DAS CAIXAS DE PASSAGEM DEVEM SER DE CONCRETO ARMADO, COM ALGCA PARA
PUXAMENTO;

10 — PREVER A INSTALAGAO DE FITA DE IDENTIFICAGAO 10 CM ACIMA DOS ELETRODUTOS;

11 — DURANTE A CONSTRUGAO DAS VALAS, DEVERA SER FEITA A LIMPEZA DE QUAISQUER MATERIAIS
ORGANICOS;

12 — NO PROCESSO DE RECOMPACTACAO DAS VALAS, DEVERA SER UTILIZADO O MESMO MATERIAL DE
ESCAVAGAO, DEVENDO AINDA SER GARANTIDO O MESMO NIVEL DE DENSIDADE OU MAIOR DO QUE A DO
TERRENO ORIGINAL;

13 — DEVERAO SER OBSERVADOS OS CRITERIOS DE SEGURANGCA NO ENTORNO DAS VALAS. ALEM DE
PLACAS E SINALIZAGOES DURANTE OS TRABALHOS, DEVE—SE COLOCAR BARREIRAS FISICAS, COMO
CAVALETES E TAPUMES FORA DO HORARIO DE TRABALHO, PARA EVITAR A QUEDA DE PESSOAS E
VEICULOS;

14 — TODOS OS ELETRODUTOS DEVERAO CONTER ARAME GUIA EM SEU INTERIOR PARA FACILITAR A
PASSAGEM DOS CABOS;
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DIAGRAMA UNIFILAR - MICROGERACAO
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FPARQUE FOTOVOLTAICO

LEGENDA

INVERSOR 75K

AT CONEXAO MPPT

MODULO FOTOVOLTAICO

L( TRANSFORMADOR
\/ﬁj

6 DISJUNTOR

ﬁEJ DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO

\A ATERRAMENTO DE ESTRUTURAS METALICAS

FUNCOES DE PROTECAO A SEREM HABILITADAS NOS

INVERSORES:

— PROTECAO DE SUBTENSAO (27);
PROTECAO DE SUB/SOBREFREQUENCIA (81 0O/U);

CHECK DE SINCRONISMO (25)
PROTECAO DE ANTI=ILHAMENTO (78);

PROTECAO 81df/dt
PROTECAO DE SOBRETENSAO (59)
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FUNDACAO PARA FIXACAO DOS CARPORTS - MICROGERACAO

®

1/55

3.00

O 17

FUNDACAO 10

FUNDACAO 11

FUNDACAO 12

FUNDACAO 13

FUNDACAO 14

FUNDACAO 15

FUNDACAO 16

FUNDACA

5.00

- 5800 =

O3

O8

FUNDACAO 1

FUNDACAO 2

FUNDACA

FUNDACAO 4

FUNDACAO 5

FUNDACAO 6

FUNDACAO 7

FUNDACAO 18

FUNDACA

FUNDACAO 9

LEGENDA

D FUNDACAO DE CONCRETO
_H_ MODULO FOTOVOLTAICO
VAGA
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MPPTS5

MPPT3

MPPT1

\\\

-INVERSOR 75K

20 MODULOS

7

--_- =--- - .

21 MODULOS

LIGACAO DAS STRINGS - MINIGERACAO

®

ESCALA 1:60

20 MODULOS

21 MODULOS

MPPT4

MPPT2

LEGENDA

INVERSOR DE 75 K

%,

Z

QUADRO DE COMUNICAGAO

_H_ MODULO

MODULOS

MPPTs DE NUMEROS IMPARES (1;3;5) TERAO DUAS STRINGS DE 20

MODULOS

R oo

21 MODULOS

MPPTs DE NUMEROS PARES (2;4;6) TERAO DUAS STRINGS DE 21
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FUNDACAO 1

A B

12m

FUNDACAO 2

|
|

FUNDACAO 10 FUNDACAO 11

N I N

FUNDACAO 3

FUNDACAO 12
|

SN I N I

HASTE DE ATERRAMENTO DA PROPRIA FUNDACAO

@3/8mm? - 3000mm

FUNDACAO 4

|
FUNDACAO 13

N Ny I

FUNDACAO 5

FUNDACAO 14

N R ! I

40m

FUNDACAO 6

|
FUNDACAO 15

S I T

FUNDACAO 7

|
|
|

FUNDACAO 16 FUNDACAO 17

R I N I

S D

FUNDACAO 8

CABO DE COBRE NU @50mm?2

FUNDACAO 9

ENTERRADO 700mm

|
FUNDAGAO 18

J

A

MALHA DE ATERRAMENTO
MICROGERACAO

ESCALA 1:65

!

1. A INTERLIGACAO DOS EQUIPAMENTOS DA SUBESTACAO, TAIS COMO, TRANSFORMADORES, PARA-RAIOS, DISJUNTORES E CHAVES O
SISTEMA DE ATERRAMENTO, DEVERA SER FEITA POR INTERMEDIO DE "RABICHOS" CONFECCIONADOS COM CONDUTOR DE COBRE NU,
SEGAO MINIMA 50mm?; ENQUANTO QUE, PARA AS PARTES CONDUTORAS NORMALMENTE
PORTOES, GRADES, JANELAS, FERRAGENS, CAIXAS PARA MEDIGAO E PROTECAO, ETC.), UTILIZAR SECAO MINIMA 16mm? , ADMITINDO-SE
COMO ALTERNATIVAS: CABO DE AGO COBREADO OU CORDOALHA DE COBRE COM SEGAO EQUIVALENTE AS ANTERIORMENTE CITADAS.

NOTAS:

- A LIGAGCAO DOS CONDUTORES AO SISTEMA DE ATERRAMENTO DEVE SER PROCESSADA COM SOLDA EXOTERMICA OU CONECTORES

APROPRIADOS

- A BUCHA SECUNDARIA DE NEUTRO DOS TRANSFORMADORES, BEM COMO O CONDUTOR NEUTRO DA REDE DE

LEGENDA

CABO DE COBRE NU @50mm2
ENTERRADO 700mm

NOTAS:

PRIMARIA, QUANDO DISPONIVEL, DEVERAO SER SOLIDAMENTE LIGADOS NA MALHA DE

POSTO DE TRANSFORMAGCAO, CABINE, CAMARA SUBTERRANEA OU
- A FERRAGEM ESTRUTURAL EXISTENTE EM QUALQUER DOS TIPOS DE CARPORTS, DEVERA SER APROPRIADAMENTE CONECTADA A

RESPECTIVA MALHA DE ATERRAMENTO.

2 0S CONDUTORES DE ATERRAMENTO DEVER SER CONTINUOS, ISTO £, NAO DEVEM TER EM SERIE NENHUMA PARTE METALICA DA

INSTALAGAO;

3. AS HASTES DE ATERRAMENTO EMPREGADAS SERAO DE AS MESMAS UTILIZADAS PARA A FUNDACAO DE CADA PILASTRA DOS

SEM TENSAO (A EXEMPLO DE CERCAS,

ATERRAMENTO DA SUBESTAGAO,
CUBICULO BLINDADO.

DISTRIBUICAO

CARPORTS;
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DESENHO DA FUNDACAO

®

ESCALA 1:12

@

CORTE A-A'BLOCO

1,0

CJ)

N
\_/

()

Q

PLANTA BAIXA BLOCO

0,5

)

3,0

@

CORTE A-A'BLOCO

0,5

QUADRO DE FERRAGENS (ARMADURAS) E CONCRETO FCK 20MPa
LOCALIZACAO ACO N® BLOCOS SITOLA
MINIGERACAO CARPORT 1 CA-50 9 @ 10.0 mm
MINIGERACAO CARPORT 2 CA-50 9 @ 10.0 mm
MINIGERACAO CARPORT 3 CA-50 9 @ 10.0 mm
MINIGERACAO CARPORT 4 CA-50 9 @ 10.0 mm
MINIGERACAO CARPORT 5 CA-50 9 @ 10.0 mm
MINIGERACAO CARPORT 6 CA-50 9 @ 10.0 mm
MICROGERACAO CARPORT 1 CA-50 9 @ 10.0 mm
MICROGERACAO CARPORT 2 CA-50 9 @ 10.0 mm
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Pilastra 01

Pilastra 02

Travessa

Chapa fixa long

Arruela de pressdo M10

Arruela circular 32x3x14

Arruela de pressdo M12
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Arruela de pressdo M16
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DESENHO CARPORT - 2 VAGAS
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