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@ — DIAMETRO NOMINAL DE TUBOS DE ACO CARBONO — NBR 5580 — CLASSE LEVE

SPK — TUBULACAO VERTICAL DE ABASTECIMENTO DE SETOR DE SPRINKLERS

SPK REC — TUBULAGCAO VERTICAL DE LIGACAO AO HIDRANTE DE RECALQUE

DRENO — TUBULACAO DE DRENAGEM E TESTE DO SETOR

VGA — VALVULA DE GOVERNO E ALARME (VER DETALHES GERAIS)

FG — TUBOS DE ACO GALVANIZADO COM CONEXOES DE FERRO MALEAVEL

FESPECIFICACOES

— TUBOS EM ACO CARBONO NBR 5580 — CLASSE LEVE
— CONEXOES SOLDAVEIS EM ACO CARBONO NBR 5580 — CLASSE LEVE
— CONEXOES ROSCAVEIS EM FERRO MALEAVEL GALVANIZADO
ROSCA BSP — NBR 5580 — (CLASSE 25 Kgf/cm?2)

— SPRINKLERS TIPO PENDENT — BSP @ 1/27 — 68°C — K=80 — MARCA ARGUS

CONVENCAO

TUBULACAO DE SPRINKLER

> BUCHA DE REDUGAO

MUDANCA DE DIRECAO PARA CIMA
MUDANCA DE DIRECAO PARA BAIXO

(O — MANOMETRO

@% — VALVULA DE ALARME E GOVERNO (VGA) — (VER DETALHE NA PRANCHA S10)

N — REGISTRO DE GAVETA

@ — VALVULA DE RETENCAO

— BUCHA DE REDUGAO

MARCA KEMA MODELO 2002 COM PALHETA DE 170 mm

DE SPRINKLERS (VER DET. GERAIS)

— SPRINKLER PENDENTE 1/2"" VERMELHO 68 CROMADO C/ CANOPLA — TIPO RESPOSTA PADRAO (VER DETALHE NA PRANCHA S10)

— BRACADEIRA DE FIXACAO E SUPORTE (VER DETALHE NA PRANCHA S10)

- — CHAVE DE FLUXO P/ SISTEMA DE CONTROLE E ALARME

QD— INTERLIGACAO VERTICAL POR MEIO DE 2 TES
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HISTORICO DE ATUALIZAGAO/SUBSTITUICAO DO PSCIP

7.811,66 m?

ESCRITORIOS - D-1

PRANCHA:

12

17

CONTEUDO DA PRANCHA:

PROJETO CHUVEIROS AUTOMATICOS
PLANTA BAIXA - 20 PAVIMENTO

PROPRIETARIO:

MINISTERIO DA FAZENDA COORD. GERAL DE SERV.GERAIS CNPJ:00.394.460/0129-05

DATA DENOMINACAO DA ATUALIZACAO/SUBSTITUICAO No PROCESSO
JAN/2018 ATUALIZACAO/SUBSTITUICAO 1613/266/94
OBRA/ENDERECO:
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RUA PEDRO ZACCARIA N°444 JD. NOVA ITALIA - LIMEIRA/SP
AREA: OCUPACAO: PARA USO DO CBMPR:

ESCALA:
INDICADA

RESP. TECNICO: DATA:

ARQ? VANESSA T. SPIGOLON CAU 38618-9

JAN/2018




NOTA:
A PLANTA DE COBERTURA NAO POSSUI SISTEMA DE CHUVEIRO AUTOMATICO,
MAS POSSUI SISTEMA ALTERNATIVO DE HIDRANTE E EXTINTORES.
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RESERVATORIO — CHUVEIROS AUTOMATICOS

ESCALA 1:30

' lateral

HISTORICO DE ATUALIZAGAO/SUBSTITUICAO DO PSCIP

7.811,66 m?

ESCRITORIOS - D-1

PRANCHA:

13

17

CONTEUDO DA PRANCHA:

PROJETO CHUVEIROS AUTOMATICOS
PLANTA BAIXA - COBERTURA

PROPRIETARIO:

MINISTERIO DA FAZENDA COORD. GERAL DE SERV.GERAIS CNPJ:00.394.460/0129-05

DATA DENOMINAGAO DA ATUALIZAGAO/SUBSTITUIGAO N° PROCESSO
JAN/2018 ATUALIZAGAO/SUBSTITUICAO 1613/266/94
OBRA/ENDEREGO:
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RUA PEDRO ZACCARIA N°444 JD. NOVA ITALIA - LIMEIRA/SP
AREA: OCUPAGAO: PARA USO DO CBMPR:

ESCALA:
INDICADA

RESP. TECNICO:

ARQ? VANESSA T. SPIGOLON CAU 38618-9

DATA:
JAN/2018
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HISTORICO DE ATUALIZAGAO/SUBSTITUICAO DO PSCIP

DENOMINACAO DA ATUALIZACAO/SUBSTITUICAO

NO PROCESSO

ATUALIZACAO/SUBSTITUICAO

1613/266/94

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RUA PEDRO ZACCARIA N°444 JD. NOVA ITALIA - LIMEIRA/SP

OCUPACAO:

ESCRITORIOS - D-1

PARA USO DO CBMPR:

CONTEUDO DA PRANCHA:

PROJETO CHUVEIROS AUTOMATICOS

ISOMETRICO - TERREQ

MINISTERIO DA FAZENDA COORD. GERAL DE SERV.GERAIS CNPJ:00.394.460/0129-05

ARQ? VANESSA T. SPIGOLON CAU 38618-9

DATA:
JAN/2018




CONVENCAO

>

()~ — MANOMETRO

NO B O Aa x O

(‘)— INTERLIGACAO VERTICAL POR MEIO DE 2 TES

TUBULACAO DE SPRINKLER
BUCHA DE REDUGAO

MUDANCA DE DIRECAO PARA CIMA

MUDANCA DE DIRECAO PARA BAIXO

REGISTRO DE GAVETA

VALVULA DE RETENGCAO

BUCHA DE REDUGAO

CHAVE DE FLUXO P/ SISTEMA DE CONTROLE E ALARME
MARCA KEMA MODELO 2002 COM PALHETA DE 170 mm

VALVULA DE ALARME E GOVERNO (VGA) — (VER DETALHE NA PRANCHA S10)

BRAGADEIRA DE FIXAGAO E SUPORTE (VER DETALHE NA PRANCHA S10)
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—— Ag¢o Galvanizado
Quant.| Und. Dimensdo Descrigdo
4.50| m 1/2” | Tubo Ago Galvanizado
107.51 m 1.1/4” | Tubo Aco Galvanizado
72.41 m 1.1/2” | Tubo Aco Galvanizado
14.07| m 2.1/2” | Tubo Aco Galvanizado
46.92| m 8” | Tubo Aco Galvanizado
17.84] m 6”7 | Tubo Ago Galvanizado
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oL Q » J4=22.64mca N £21.73mea
oL » N4=23.04mca
oL S
. ¥ Z4=22.42mca
—— Ag¢o Galvanizado XF<21.72mca - gL
F= . mca
. » L ™~ R4<21.87mca
Quant.| Und. Dimens&o Descrigdo SW3=22_41mcq X < B5<21.32mca
» E4=22.41mca
S
” . oL » U4=22.56mca N 7 ~ =
4.50| m 1/2 Tubo Ag¢o Galvanizado oL i S 1A5=22.01mea HISTORICO DE ATUALIZACAO/SUBSTITUICAO DO PSCIP
4.87| m 4” | Tubo Aco Galvanizado 9 _ . .
” - 4 o
0.42 m 3 Tubo A(;O Galvanizado 14<21.66mca w5 65 DATA DENOMINACAO DA ATUALIZACAO/SUBSTITUICAO N© PROCESSO
79.62| m 1.1/4” | Tubo Ago Galvanizado o DEE21.10mea JAN/2018 ATUALIZACAQ/SUBSTITUICAO 1613/266/94
» . H4=22.35mca (g‘
11.59 m 1.1/2 Tubo Aco Galvanizado o P4=22.33mca N
» . ) » C5=21.78mca
16.34 m 5” Tubo Aco Golvon!zodo N
30.67 m 6 Tubo Ago Galvanizado
399.58| m 2” | Tubo Ago Galvanizado 451 58mca OBRA/ENDERECO:
”» . R 5=21.03mca
S57.96| m 2'1/2” Tubo Ago Galvanizado X ] DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
64.251 m 8 | Tubo Ago Galvanizado 54=22.27mca N RUA PEDRO ZACCARIA N°444 JD. NOVA ITALIA - LIMEIRA/SP
36| pc 2”7 | Cotovelo 90 -
6| pc 8 Cotovelo 90 AREA: OCUPAGAO: PARA USO DO CBMPR.
16 c 1.1/4” | Cotovelo 90 ;
i /e, /.811 ,66 m?2 ESCRITORIOS - D-1
7 pcC 5 Cotovelo 90
2| pc 8” | Cruzeta
1 pc 2”7 | Cruzeta PRANCHA: CONTEUDO DA PRANCHA:
89| pc 2” | Luva E c
54| pc 1.1/4" | Luve ISOMETRICO CHUVEIROS AUTOMATICOS 16
1 pe 37 | Ta 90 PROJETO CHUVEIROS AUTOMATICOS
3| pec 1.1/2” | Te 90 FSCALA 1:100 ISOMETRICO 2° PAVIMENTO
86 pc 2”7 | Té 90 17
9 pc 8”7 | Té 90
1| pc 4” | Te 90 :
9 pc 90mm Té 90 PROPRIETARIO:
6| pc 6 | Te 90 MINISTERIO DA FAZENDA COORD. GERAL DE SERV.GERAIS CNPJ:00.394.460/0129-05
4 pc S5 Té 90
17| pc 2.1/2”7 | Té 90 ESCALA: RESP. TECNICO: DATA:
INDICADA JAN/2018
ARQ2 VANESSA T. SPIGOLON CAU 38618-9
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PLANTA 1° PAV. AREA DE COBERTURA DQOS SPRINKLERS

ESCALA 1:200

PARA-RAIO TIPO FRANKLIN (Altura=3,00m)

INSTALADO NO TOPO DA CASA DE MAQUINAS

SINALIZADOR DUPLO COM
01 LAMPADA

(Fixado na haste do Para-raio)

)

=-r'

—210,0

@ 107

s

_—

Aparelhos para sinalizagdo, simples e
duplos, para lampadas incandescentes de
60 W. Corpo em liga de Aluminio Silicio.
Globo em Policarbonato prismético
rosqueado ao corpo, disponivel nas cores
vermelho, amarelo e incolor. Entrada com

rosca 3/4” BSP (GAS). Parafusos em ago
inox. Acabamento em poxi-poliéster na

cor cinza.
Ligado ao Gerador conforme item 3.11
NBR10898/2013

Detalhe 06

Sinalizagao Obstéaculos

Sem Escala

Detalhe 08 - Ancoragem de Cabos

Disposi

tivo

40 cm

%®/®®
Dispositivo

Ancoragem de Cabos
@ 5/8" (16 mm)

Ancoragem de Cabos
@ 5/8" (16 mm)

Art. 132. Os dispositivos deverdo atender o que segue:
| - Algas:

a) Serem de ago inoxidavel com se¢do circular e didmetro minimo de 5/8"

(16mm);

b) Serem em uma (inica pega sem soldas ou emendas de qualquer espécie;
¢) Todas as curvas terdo didmetro interno minimo de 80mm, de forma a evitar

fissuras em sua parte externa;

d) A ancoragem deve ser feita através de hastes que se prolonguem a partir da
alga com, pelo menos, 0,30m de comprimento para cada lado. Estas hastes
serdo conectadas no interior da pega de suporte juntamente com a sua armadura;
e) As pegas de suporte deverdo ser vigas ou pilares da propria estrutura de

concreto armado do edificio, nunca paredes de alvenaria ou similares;

f) Aalca e a peca de suporte deverdo ser dimensionadas para resistirem, sem

deformagao, a uma forga de arrancamento de 2500kgf;

0) A alga deve se projetar 0,10m para fora da peca de suporte acabada e se

localizar numa altura nao superior a 1,70m;

OBSERVACAO
SEGURANCA ESTRUTURAL - TRRF = 60 mim.

ATENDE NORMAS VIGENTE E NPTO008

OBSERVACAO

O CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO, ESTAO
DE ACORDO COM A NPT10 DO ANEXO B TABELA 1
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PLANTA 2° TERREO - AREA DE COBERTURA DOS SPRINKLERS

ESCALA 1:200

HISTORICO DE ATUALIZAGAO/SUBSTITUIGAO DO PSCIP

DATA DENOMINAGAO DA ATUALIZACAO/SUBSTITUIGCAO N° PROCESSO

JAN/2018 ATUALIZACAQ/SUBSTITUICAO 1613/266/94

OBRA/ENDERECO:
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RUA PEDRO ZACCARIA N°444 JD. NOVA ITALIA - LIMEIRA/SP
AREA: OCUPACAO: PARA USO DO CBMPR:
/.81 1,66 m?2 ESCRITORIOS - D-1

PRANCHA: CONTEUDO DA PRANCHA:

17

17

PROJETO CHUVEIROS AUTOMATICOS
ISOMETRICO 2° PAVIMENTO

PROPRIETARIO:

MINISTERIO DA FAZENDA COORD. GERAL DE SERV.GERAIS CNPJ:00.394.460/0129-05

ESCALA:

INDICADA

RESP. TECNICO:

ARQ?@ VANESSA T. SPIGOLON CAU 38618-9

DATA:
JAN/2018




